附表：报名信息表
 
                        供应商报名信息表
	供应商名称
	 

	联系人
	 
	联系方式
	 
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	大新华飞机维修服务有限公司海口基地二号机库天吊、机库照明、防雷设施、网架结构和玻璃幕墙等设施维护保养委托服务采购项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	服务供方需有机库照明、防雷设施、网架结构和玻璃幕墙等设施维护保养检修所需的资质,并且持有相关的建筑业企业资质证书。（包括不局限下列证书）
· 	输变电工程承包叁级或更高的建筑业企业资质证书。
· 	承装（修、试）电力设施许可证（五级或更高）
· 	建筑施工许可范围的安全生产许可证
	

	技术要求
	服务供方应按我司提出的维保工卡（工卡内容见附件）及维保计划，同时参考国家和地方有关建筑、消防设施法规及技术规范，按时提供维保服务(维保清单见附件)，并且做好相应维保记录，确保设备完好。（包括不限于下列技术规范）
1.《建筑安装工程安全技术规程》
2.《建筑安装工人安全操作规程》
3.《中华人民共和国消防条例》
若因服务供方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。
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		


	
	服务供方根据我方提供的机库维护保养标准、工卡，同时参考国家和地方技术规范，按照本合同规定的范围对机库进行全面维修保养(包含例行工作和非例行工作)，保障其正常运行。
服务供方应定期向我司报告维护范围内的设施的运行情况（如月度报告、年终报告）。
服务供方至少安排常驻人员2人，维保期间指派保养人员对我方机库设施进行维修保养，做好逐台保养记录，建档备查，保养的范围、内容按本合同附件的规定执行。
服务供方对我方机库天吊、机库照明、网架结构和玻璃幕墙提供24小时全天候的紧急故障处理，如我方发现空港1#机库天吊、机库大厅照明、网架结构和玻璃幕墙维保期间在正常使用中发生故障时，服务供方应在接到我方通知后2小时内派员到达现场进行处理。
关于天吊维修，服务供方需有天吊维修所需的资质或相关授权。
关于电源系统，如若出现损坏故障，需及时进行维修。停电/跳闸后，在确保安全的前提下，应第一时间恢复供电。
更换的零配件必须为原厂件（更换时需提供原厂合格证）；如该零件在维保期限内出现故障或失效，需由服务供方免费更换。
	

	
	如需大型维修改造项目，服务供方需提前制定施工方案并经我司同意后实施，且在维保施工前必需进行技术分析或标准检测或技术准备，在施工方案及施工过程中保证我司航空器的安全，且不影响机库的航空器维修工作，在施工方案及施工过程中保证施工人员及现场人员安全，涉及安全的结构修理、改装等施工方案，应得到我司基建办或涉及厂家的认证许可。服务供方对同一故障经修理后仍多次发生时，需制定系统的彻底解决方案予以解决。
	

	
	涉及维保项目的质保期应≥3个月，涉及维修或更换配件项目的质保期应≥1年
	

	
	该服务内容报价包含： 1000元以内的维修消耗品。（如若产生非例行维修，应核减1000元/项次消耗品费用，其他同样按单项单次维修总价核减1000元计算，非单个部件费用核减）。
	

	
	维保过程所需要的高空作业，高空车租赁费用由服务方自理（含车辆入场办证费用）。
	

	备注：
	
	

	日期：    年     月     日
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		序号		材料和工程设备名称		质量标准和要求

						参照品牌或厂家名称		规格型号

		1		真空断路器		品牌1：施耐德

						品牌2：ABB

						品牌3：梅兰日兰

						品牌4：正泰电气

		2		塑壳断路器		品牌1：施耐德

						品牌2：ABB

						品牌3：西门子

						品牌4：上海人民电气

		3		小型漏电保护开 关		品牌1：施耐德

						品牌2：ABB

						品牌3：上海人民电气

						品牌4：正泰电气

		4		电缆防火桥架		品牌1：广东联标

						品牌2：合肥辉宏

						品牌3：海南华通

						品牌4：成都畅川

		5		电缆、电线		品牌1：上上电缆

						品牌2：远东电缆

						品牌3：威特电缆

						品牌4：美亚电缆

		6		PVC配管		品牌1：日丰

						品牌2：雄塑

						品牌3：联塑
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附表1：机库维保具体内容.xlsx
机库

		维保范围		1. 机库拱架及附属设施
2. 机库应力拉杆、紧固螺栓、焊点
3. 机库天吊
4. 机库玻璃幕墙
5. 机库大门及机尾门（月检与年检部分）
6. 机库照明灯
7. 机库大门桁架及上轨道下沉现象专项检查
8. 机库屋顶檁条
9. 机库防雷设施
10. 机库屋顶彩瓦漏雨及附楼漏雨专项检查
11. 机库地井盖板
12. 机库地线连接点
13. 防坠器
14. 机库保养过程中视情增加的其他维护保养工作
15. 具体维保范围相对应的维保工卡内容详见附件所示



		序号		需求		任务类型		类型		响应类型

		1.1		具有独立法人资格，在中国工商行政管理部门登记注册.【请明确回答是否满足此条款】		符合性		必须		文本

		1.2		国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册) 【请明确回答是否满足此条款】		符合性		必须		文本

		1.3		全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录【请明确回答是否满足此条款】		符合性		必须		文本

		2.1		服务供方应保证具有施工资质，并委派具有相应职业资格证书人员提供维保服务。
服务供方需有2号机库天吊、机库照明、防雷设施、网架结构和玻璃幕墙等设施维护保养检修所需的资质,并且持有相关的建筑业企业资质证书。（包括不局限下列证书）		技术		必须		文本		资质

				1.服务供方应具备输变电工程承包叁级或更高的建筑业企业资质证书。

				2.服务供方应具备承装（修、试）电力设施许可证（五级或更高）。

				3.服务供方应具备建筑施工许可范围的安全生产许可证

				3.服务供方负责维保的工作人员应具备高压电工证、低压电工证。

				4.服务供方应具备钢结构工程专业承包资质（三级或更高）

				【请明确回答是否满足此条款】

		2.2		服务供方应按我司提出的维保工卡及维保计划，同时参考国家和地方有关建筑、消防设施法规及技术规范，按时提供维保服务，并且做好相应维保记录，确保设备完好。（包括不限于下列技术规范）		技术		必须		文本		规范

				1.《建筑安装工程安全技术规程》

				2.《建筑安装工人安全操作规程》

				3.《中华人民共和国消防条例》

				若因服务供方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。

				【请明确回答是否满足此条款】

		2.3		服务供方应定期向我司报告维护范围内的设施的运行情况，并且提供24小时设备故障抢修服务，接到故障报警后， 2小时内赶到现场，设置维修警示牌做好维修准备。（因我司涉及安检区域，需在海口市有相关驻场人员）请明确回答是否满足此条款】		技术		必须		文本		驻场

		2.4		对其从业人员应做到严格要求、规范管理，加强相关法律法规、专业技术、安全防护以及应急处理等知识培训，熟悉本岗位的工作流程和规范要求，规范维保。
机库天吊、机库照明、防雷设施、网架结构和玻璃幕墙等设施维保实施过程期间，应指定专人对接，对接人应具备相应天吊、机库照明、防雷设施、网架结构和玻璃幕墙等设施检修和管理的经验。		技术		必须		文本

		2.5		服务供方至少安排常驻人员1人，维保期间指派保养人员对甲方机库设施进行维修保养，做好逐台保养记录，建档备查，保养的范围、内容按本合同附件的规定执行。		技术		必须		文本

		2.6		如需大型维修改造项目，服务供方需提前制定施工方案并经我司同意后实施，且在维保施工前必需进行技术分析或标准检测或技术准备，在施工方案及施工过程中保证我司航空器的安全，且不影响机库的航空器维修工作，在施工方案及施工过程中保证施工人员及现场人员安全，涉及安全的结构修理、改装等施工方案，应得到我司基建办或涉及厂家的认证许可。【请明确回答是否满足此条款】		技术		必须		文本		服务

		2.7		服务供方对同一故障经修理后仍多次发生时，需制定系统的彻底解决方案予以解决。【请明确回答是否满足此条款】		技术		必须		文本

		2.8		涉及维保项目的质保期应≥3个月，涉及维修或更换配件项目的质保期应≥1年【请明确回答是否满足此条款】		技术		必须		文本

		3.1		维保费用根据最终签订合同维保费用结算，包含服务供方的人工、技术、设备、税金、交通、食宿等与维保有关的所有费用。服务供方同时应承担维保有关的证件办理、防雷检测费、吊车年度报验、高空车租赁费（如需）和相关费用（含税），鉴定机构应是有国家规定检测单位或授权坚定单位，报价一旦确定，将来实施时所产生费用不得高于报价费用。【请明确回答是否满足此条款】		费用		必须		文本

		3.2		维保过程中更换的零配件必须为原厂件（更换时需提供原厂合格证），且服务供方应及时通知我司，经我司现场工程师确认并审核同意后更换，否则视为免费维修，且未经我司现场工程师确认并同意更换的零配件造成的消防或安全事故责任，由服务供方承担；如该零件在维保期限内出现故障或失效，需由维保方免费更换。维保所需材料价值（单件单价）在1000元以下的，视为费用已包含在为报废中。维保所需材料价值（单件单价）高于1000元的部分，甲方零星付费。材料价值（单件单价）应通过市场比价确定，且经过我司确认【请明确回答是否满足此条款】		费用		必须		文本

		3.3		每周期（12个月）项目验收合格后并在收到100%发票（带抵扣联的9%的增值税专用发票）后60天内支付其总价款90%，剩余10%作为质保金在1年后支付，需甲方另行付款的材料费，按实际用量在乙方提供增值税专用发票后60天内结算。【请明确回答是否同意此条款，如不同意，请填写贵公司付款要求】		费用		必须		文本

		3.4		本协议项下各项服务收费，均为含税价格，发票种类为增值税专用发票、税率为XX%，具体根据国家税务机关的具体要求确定。【请明确回答是否同意此条款，如不同意，请填写贵公司付款要求】		费用		必须		文本

		3.5		对于业务不能转包，需对以上提供信息的真实性负责，如果因提供的虚假信息、资质等对我司安全方面产生不良后果将承担完全的法律责任		费用		必须		文本





维保项目清单

		2号机库

		1. 机库拱架及附属设施

		2.机库玻璃幕墙

		3. 机库大厅照明灯

		4. 机库防雷设施

		5. 机库大厅屋顶漏雨专项检查

		6. 机库地沟盖板

		7. 机库地线连接点

		8 航空障碍灯检查保养

		9.  防汛液位报警系统/排水设备维护保养

		10. 机库停机位线及机型标识维护保养

		11.机库排水沟清理每年/1次

		12.机库天吊检查保养

		13.机库气源系统检查保养

		14.  机库保养过程中视情增加的其他维护保养工作



		具体维保范围相对应的维保工卡内容详见附件所示






